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SVNLAß 'f 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH, Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 21064/67N 

Probenahme am: 14.12.2020 Probe-Nr.: 202008016 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,69 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 13,7 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 285 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 1,3 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,23 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 13 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 2,6 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 4,3 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N 0,2 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 50 ,1 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,076 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 4,65 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 1,36 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 32 ,6 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 4,59 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen , gesamt 0,55 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,013 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 0,09 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 0,07 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 6,07 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,94 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,070 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt 0,0011 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink 0,0021 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SYNLAß \t 
Auftrag-Nr .. 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH, Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 21032/67M 

Probenahme am: 14.12.2020 Probe-Nr.: 202008017 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,43 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 13,7 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 802 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 5,2 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,27 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 61 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 2,5 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 6,2 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 168 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,078 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 4,65 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 2,26 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 152 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 12,6 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 3,01 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 1, 17 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen , gelöst 2,77 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 2,77 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 7,73 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium <0,01 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,13 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SYNLAß\ f 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH, Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 21034/67M 

Probenahme am: 14.12.2020 Probe-Nr.: 202008018 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,65 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 13,8 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 463 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 2,5 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,19 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 26 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 1,5 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 7,3 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 116 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,063 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 4,88 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 0,67 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 85,1 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 4,86 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 0,84 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0, 111 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 0,58 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 0,46 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 6,00 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,07 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,080 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SVNL/\ß \I 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH , Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 20247/67M 

Probenahme am: 14.12.2020 Probe-Nr.: 202008019 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 6,47 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 14,6 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 535 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 1,5 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,58 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 26 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 1,6 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 27,7 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N 9,3 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 95 , 1 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,056 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 10,2 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 15,0 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 67,2 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 8,13 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 0,04 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,323 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 0,02 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 0,02 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 6,27 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium <0,01 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 1,0 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt 0,0013 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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Auftrag-Nr. : 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH , Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 21070/67N 

Probenahme am: 14.12.2020 Probe-Nr.: 202008020 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,44 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 14,5 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 627 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 2,7 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,19 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 30 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 1,4 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 28,9 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 126 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,074 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 15,9 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 1,59 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 100 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 6,65 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 1,86 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,303 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration fü r Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 1,78 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 1,78 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 7,08 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,02 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,14 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SYNLAB\I 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH , Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 20258 

Probenahme am: 15.12.2020 Probe-Nr.: 202008021 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,46 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess. ) 12,5 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 503 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 3,5 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,20 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 37 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 2,4 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 10,0 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 80 ,6 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,125 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 7,00 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 1,39 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 88,0 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 5,35 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 1,70 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,226 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 1,31 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 1,29 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 6,89 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,04 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,30 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink 0,0032 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH , Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 11947 

Probenahme am: 15.12.2020 Probe-Nr.: 202008022 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,20 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 12,6 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 462 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 2,2 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,29 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 24 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 1,9 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 32,6 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N 0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 57,8 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,033 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 10,6 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 0,79 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 71 ,0 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 3,60 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 4,06 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,232 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 3,38 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II, gelöst 3,03 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 6,65 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,26 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,070 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink 0,0027 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SVNLJ\ß \/ 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH , Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 11948 

Probenahme am: 15.12.2020 Probe-Nr.: 202008023 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,57 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 12,5 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 520 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 2,5 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0, 17 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 28 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 3,3 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 33 ,2 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 73 ,5 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0, 114 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 24 ,4 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 2,27 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 68 ,2 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 5,53 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 1,95 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,281 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 1,65 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 1,65 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 8,03 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,26 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,43 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0 ,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SYNLAß\f 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH, Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 11931 

Probenahme am: 16.12.2020 Probe-Nr. : 202008024 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 6,64 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 14,0 ·c DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 2200 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 4,2 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 4,2 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 69 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 4,5 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 66 ,5 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 980 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,061 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 33 ,0 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 4,07 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 387 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 27,0 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 137 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 3,84 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 125 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 125 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 14, 1 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,55 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 1,9 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink 0,0029 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SYNLAß ~I 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH , Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 19153 

Probenahme am: 16.12.2020 Probe-Nr.: 202008025 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,40 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess .) 13, 1 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 472 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 2,7 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,44 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 29 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 2,7 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 11 ,5 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 84 ,3 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,017 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 6,13 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 1,03 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 81 ,5 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 6,09 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen , gesamt 4,78 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,329 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 4,71 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 4,00 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 7,70 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,04 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,12 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt «0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SVNLAß \f 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH , Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 19120 

Probenahme am: 16.12.2020 Probe-Nr.: 202008026 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,45 DIN EN ISO 10523 

Temperatur {pH-Mess. ) 12,9 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 530 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 2,4 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,32 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 26 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 2,4 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 13,9 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 115 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,014 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 9,73 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 0,91 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 83,8 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 4,71 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 5,32 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,388 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 5,23 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 5,04 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 6,82 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,03 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,14 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SVNL/\ß \f 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH, Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 18161 

Probenahme am: 16.12.2020 Probe-Nr.: 202008027 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,58 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess .) 14,0 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 434 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 2,0 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,32 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 20 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 6,7 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 6,0 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 107 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,032 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 6, 11 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 1, 12 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 78,3 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 4,01 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 1,95 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,424 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 1,65 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 1,29 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 7,14 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,06 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,26 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SYNL/\ß 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH, Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

· Probenbezeichnung: 110084 

Probenahme am: 17.12.2020 Probe-Nr.: 202008028 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 6,45 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 12,3 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 982 µS/cm DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4 .3 1,9 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 1,7 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 38 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 2,9 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 43,5 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 304 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,074 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 24,4 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 2,48 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 142 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 11,8 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 31 ,3 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,343 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 27,5 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Eisen-II , gelöst 25,9 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 13,4 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,15 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,70 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel <0,005 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink <0,001 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 
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SVNLAB~f 
Auftrag-Nr.: 20/00353 

SYNLAB Analytics & Services LAG GmbH, Südstraße 7, 03130 Spremberg Prüfbericht-Nr. 201228016 

Prüfergebnis: 

Probenbezeichnung: 18174 

Probenahme am: 17.12.2020 Probe-Nr. : 202008029 Freigabe: MKE 

Untersuchungsparameter Analysenwert Dimension Prüfmethode 

pH-Wert 7,89 DIN EN ISO 10523 

Temperatur (pH-Mess.) 13,9 oc DIN EN ISO 10523 

elektr.Leitfähigkeit bei 25°C 521 µStern DIN EN 27888 

Säurekapazität Ks 4.3 3,0 mmol/1 DIN 38409-H7 

Säurekapazität Ks 8.2 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 4.3 - mmol/1 DIN 38409-H7 

Basekapazität KB 8.2 0,080 mmol/1 DIN 38409-H7 

TIC 30 mg/1 DIN EN 1484 

DOC 3,4 mg/1 DIN EN 1484 

Chlorid 18,4 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrat-N <0,05 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Nitrit-N <0,01 mg/1 DIN EN 26777 

Sulfat 92 ,2 mg/1 DIN EN ISO 10304-2 

Phosphor, ges. 0,074 mg/1 DIN EN ISO 6878 

Natrium 14,6 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Kalium 3,58 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Calcium 72,1 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Magnesium 10, 1 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aufschluss für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gesamt 1,55 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Mangan, gesamt 0,156 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Membranfiltration für Fe DIN EN ISO 11885 

Eisen, gelöst 0,31 mg/1 DIN EN ISO 11885 

. Eisen-II, gelöst 0,23 mg/1 DIN 38406-E1 

Silicium 5,37 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Aluminium 0,39 mg/1 DIN EN ISO 11885 

Ammonium-N 0,15 mg/1 DIN EN ISO 11732 

Arsen <0,01 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Kobalt 0,0010 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Nickel 0,0206 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Zink 0,0701 mg/1 DIN EN ISO 17294-2 

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände. 
Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums auszugsweise nicht vervielfältigt werden. Die 
Akkreditierung gilt für alle in der Urkunde aufgeführten Parameter. 
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